
10.12.2012 Запуск Шэлт Контрол без БД

В ходе настроек периодически бывает необходимость проверить работу Транспортного
сервера и состояние контроллеров, но при этом база данных СКД недоступна или
вообще отсутствует.

  

На этот случай в Шэлт Контрол предусмотрена возможность получать данные для
работы не из БД СКД, а из ini-файла.

  

Делается это таким образом:

    
    1. Необходимо создаться файл SheltControl.ini.  
    2. В этот файл внести строки 

  

[TSList]

  

Новое имя=IP="192.168.1.4", Port=5666, ServerType=TS, Timeout=3000

    

  

При старте Шэлт Контрол проверяет наличие файла SheltControl.ini и, если он есть, то
берет данные из этого файла.

  

В указанном примере в Шэлт Контрол будет транспортный сервер с именем Новое имя, и
Шэлт Контрол будет искать ТС по адресу 192.168.1.4.
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